
小千谷市ガス水道局

横断面図　S=1/100

標準断面図　S=1/20計画平面図　S=1/500

各　記令和４年度 TEL:0258-82-4116　FAX：0258-82-5551工事名工事番号
E-mail:gas-km@city.ojiya.niigata.jp

〒947-0053　小千谷市千谷川1丁目13番1号

図面名施工場所 計画平面図・詳細図・標準断面図ガス水道第18号 小千谷市 千谷 地内 図 番 １－１ガス水道管布設工事 縮 尺
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制水弁設置

泥吐弁設置

ガス管布設工:PEP φ50　L=60.0ｍ
水道管布設工:HPPEφ50　L=60.0ｍ

0335　市道　中通５号線

影響幅≦300650
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表層工　　　⑫密粒度As　t= 5cm

上層路盤工　Ｍ－40　　　t=10cm

下層路盤工　ＡＲＣ－40　t=15cm

路床工　　　購入土(山砂)

上層路盤工　Ｍ－40　　　t=12cm

下層路盤工　ＡＲＣ－40　t=15cm

路床工　　　購入土(山砂)

仮表層工　　②粗粒度As　t= 3cm

開発予定地

ガス管PEPφ50水道管HPPEφ50
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起点接続工(ガス) S=Free

新設
PEP

φ50

1個

・WEF-Sφ50

1箇所

・防錆コアφ50

・WEF-45Bφ50

起点接続工(水道) S=Free

新設
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50

・HPPEφ50 1.0m

1個
2個

・HPPE管布設工φ50 1.0m
・ポリエチレン管継手工φ50(融着2口)

・ポリエチレン管切断φ50

・取出分岐工(サドル建込：鋳鉄管)φ200*φ50

1箇所

3箇所

・ポリエチレン管切断φ50

・クランプ取出分岐工(EF-S除く)φ200*φ50

・PEPφ50

1箇所

1箇所
1.0m

・EF-Sφ50

・EF-45Lφ50

1個

2個
・PE管布設工φ50 1.0m

・ポリエチレン管継手工φ50(融着2口) 3箇所

既設ガス管DCIPφ200

既設下水道管VPφ200

水勾配
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新設水道管HPPEφ50

既設水道管DCIPφ200

既設中圧ガス管NPLPφ100

新設ガス管PEPφ50


